“МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ТЪРГОВИЩЕ” АД

гр. Търговище, кв. „Запад”; тел. 0601 6 88 88, факс 6 48 64

ОБОСНОВКА  РАЗХОДИ
Съгласно изискванията на завода производител за експлоатация на КО-генерационния модул, на всеки 1 250 раб. часа следва да бъде извършен задължителен текущ ремонт по определен алгоритъм. Подписва се типов двустранен протокол, който в рамките на 24 часа се изпраща на фирмата производител, като доказателство за спазване на процедурата. За поддържане на добро техническо състояние на инсталацията и запазване на фирмените гаранции, спазваме всички изисквания на производителя. През изминалия регулаторен период, задължителен ремонт съгласно отработените мото часове беше извършен на 12.07.2022 г., на стойност 4 783,70 лв. без ДДС.
Въпреки извършената профилактика, през периода се проявиха сериозни аварийни проблеми, които доведоха до продължителни, продължаващи и в момента престои. Забавянето е породено от затруднена диагностика и в последствие - забавена доставка на резервни части от Германия.
Авариен ремонт, свързан с подмяна на възлово реле от автоматиката на стойност 761,40 лв. без ДДС, беше извършен на 26.10.2022 г. Въпреки ремонта, проблемът не беше отстранен напълно и системата продължи да работи с намалена мощност за осигуряване на БГВ за лечебното заведение, при минимално електропроизводство. На 16.12.2022 г. инсталацията аварира и до момента е в принудителен престой, като проблемът все още не е установен. Обслужващата фирма прогнозира, че ще го отстрани до края на месец април т.г., но стойността на ремонта ще бъде оферирана след окончателната диагностика. Поради липса на актуална оферта за предстоящите разходи, прогнозите в ценовия модел са направени въз основа на данни от предишния период.
През последните 18 месеца се наблюдава повишаване на аварийността, предвид физическото остаряване на оборудването. Същевременно, моралното му остаряване обуславя по-трудното диагностициране и ефективно отстраняване на проблемите. Видно от отчет/прогнозата за настоящия регулаторен период, през над 50% от разполагаемото време, инсталацията е била в престой или е работила с намален капацитет. В резултат, отчетната себестойност на единица електроенергия е почти два пъти по-висока от прогнозната. Изхождайки от тези обективни обстоятелства, за следващия регулаторен период предвиждаме аварийни престои през 50% от разполагаемото време, като приемаме, че са равномерно разпределени във всички месеци.
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